Ansicht Antriebsseite

Antrieb: 2xLB +300 = 2500mm

B

OK Antrieb 2405mm
UK Antrieb 2205mm

200

automatischer Schiebetir-Antrieb

A
Vi

2>

LH/DG 2140mm

FAT 2.0
Schiebetlr EI30
Klarglas-Fullung

_
KSG0850.0-1 Lager Onkologie

ca. 164 kg

Weg 1175mm

90 LB 1100mm

Technische Anderungen vorbehalten !

7,

Zuger Kantonsspital, Baar
324'114
KSG0850.0-1 Lager Onkologie

Ansicht Gegen-Antriebsseite

K—Mauerkante

FAT 2.0

Schiebetur EI30
Klarglas-Fllung

=S

4

LB 1100mm

KSG0850.0-1 Lager Onkologie

EG : Raumbezeichnungen

ohne Fluchtwegfunktion

FAT 2.0 SCH EI30 1F Glas

Brandschutz EI30 _ VKF-Nr. 32270 _ driliche Fixpunktfihrung

1 Stk.
Verglasung

EI30 Brandschutz-Klarglas, 15mm

Oberflachenbehandlung
Einbrennlackiert nach NCS 2002-Y

Antrieb
Record AG, Antrieb 200 mm

Beschlage
Verriegelung Systembezogen

Bemerkungen

- LBW mit den nétigen Verstarkungen
- Schutzwand / Verkleidung bauseits
- Silikonfugen bauseits

AN 324'114

Farbe: NCS 2002-Y

Kunde:

<

EI30 Schiebetire 1-flg verglast

Kom.:

Zuger Kantons-Spital record

ADM: " Daniel Trinkl

Landhaus-Strasse 11, 6340 Baar Plan-Nr. 1/3
l© 2002, record Tirautomation AG, CH-8320 Fehraltorf

324114 Plane zur Unterschrift KSG0850.0-1 -240924




Vertikalschnitt B-B

Zuger Kantonsspital, Baar

KSG0850.0-1 Lager Onkologie
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160 13 Verstarkung bauseits
z. B. St. Vierkantrohr 100/100/3
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Stockwerk: EG F
Raume: ii'ANr.: 324'114 Farbe: NCS 2002-Y 19.09.24] _mbh
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324’114

ADM: Daniel Trinkl

|© 2002, record Tlrautomation AG, CH-8320 Fehraltorf
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Horizontalschnitt A-A

Zuger Kantonsspital, Baar
324’114
KSG0850.0-1 Lager Onkologie

Verstarkung bauseits
z. B. St. Vierkantrohr 100/100/3

/

Verstarkung bauseits

z. B. St. Vierkantrohr 100/100/3

Verstarkung bauseits
z. B. St. Vierkantrohy100/100/3

Landhaus-Strasse 11, 6340 Baar Plan-Nr.3/3

ADM: " Daniel Trinkl

1298mm LB/DG 1100mm 102
1208mm Element total 1292mm
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1208mm Element total 1292mm
) UK Antrieb 2490mm 5
Antrieb: 2xLB +300 = 2500mm
KSG0850.0-1 Lager Onkologie
Stockwerk: EG B
Raume: ... §IANr 324114 Farbe: NCS 2002-Y
w_eam EI30 Schiebetiire 1-flg verglast AWMW
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